
Отчет о выполнении предписания №300/110 от 25.10.2016 

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению 

угрозы возникновения пожара 

 

№  

П/П 

Вид нарушений требований пожарной 

безопасности с указанием мероприятия по его 

устранению и конкретного места выявленного 

нарушения 

Отметка о выполнении 

1 На объекте защиты руководитель организации 

не обеспечил исправное состояние систем 

автоматических установок пожарной 

сигнализации (средств пожарной 

сигнализации) 

Выполнено (договор №5958 от 

06.12.2016) 

2 Не все помещения объекта защиты 

оборудованы автоматической установкой 

пожарной сигнализации (холл второго этажа 

боковые ниши, горячий цех и раздача в 

помещении столовой)  

Выполнено (договор №5958 от 

06.12.2016) 

3 На объекте защиты руководитель организации 

не обеспечил исправное состояние систем 

оповещения людей о пожаре 

Выполнено (договор №6065 от 

30.12.2016) 

4 На объекте защиты руководитель организации 

не обеспечил исправность источников 

внутреннего противопожарного водопровода 

Выполнено (договор №5969 от 

19.12.2016) 

 

 


